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EG-Bau m usterprüfbeschei n i g u ng

EC type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Bestimmungsländer
cou ntries of desti nation

Prüfberichte
fesf reports

Prüfgrundlagen
fesf basis

Aktenzeichen
file number

date, issued by, sheet, head of ceftification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 20091 1 42lEG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
4501 1:1998 and notified by the govemment of the Federal Republic of
Germany for ceftification of gas appliances under EC Directive 2009h 4ZEC.

cE-00858R0447
Prod ukt-ldentnum m er

product identification no.

EG-Gasg eräterichtl i nie (2009 I 1 421 EG)
EC Gas Appliances Directive (2009/14AEC)

Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40, D-42859 Remscheid

Gas heizkesse I m it Abg asa n lage : Bren nwert-U m la ufwasserheize r (3202)

Bren nwert-U m lauflrvasserheizer; wah lweise auch m it S peicherbetrieb

vu czlsK...l4-7

CZ, SK

Ergänzungsprüfung: 147775cE5/16856 vom 03.05.2012 (GWl)

EUt2009t 1 42lEG (30. 1 1 .2009)
DrN EN 483 (01.06.2000)
DrN EN 677 (01.08.1998)
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

#e
DVGW
CERT GMBH

DVGW CERT GmbH

Josef-Wirmer-Straße 1 - 3

53.1 23 Bonn

Te efon: +49 228 91 BB-BBB

Telefax: +49 228 9l BB 993

eMa l: info@dvgw cert.com
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Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, IPX4D
electrical data

Gerätekategorien Versorgungsdrücke Bestimmungsländer Bemerkungen
appliance catesories supp/y pressures countries of destination remarks
il2H3P 20,37 mbar CZ, SK

Tvp
type

Technische Daten
technical data

Bemerkungen
remarks

VUCZSK14614-7 Nennleistung:2,4...14,O(Flüssiggas:5,7...14,0)kW
Wärmebelastu ng Erdgas (Hi): 2,4...1 4,3 (Trin kwasser:
2,4...16,3) kW
Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 5,8...14,3
(Trinkwasser: 5,8... 1 6,3) kW

VUCZSK20614-7 Nennleistung:3,7...21,0(Flüssiggas:5,9...21,0)kW
Wärmebelastung Erdgas (Hi): 3,8...21 ,4 (Trinkwasser:
3,8...23,5) kW
Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 6,0...21,4
(Trinkwasser: 6,0...23,5) kW

VU CZSK 27614-7 Nennleistung: 4,7..25,0 (Flüssiggas: 6,0...25,0) kW
Wärmebelastung Erdgas (Hi): 4,8...25,5 (Trinkwasser:
4,8...28,6) kW
Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 6,1...25,5
(Trinkwasser: 6,1...28,6) kW

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Die genannten Geräte sind gemeinsam mit der (den) in dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten
Abgasanlage(n) als Systemeinheit nach der EG-Gasgeräterichtlinie zertifiziert.
Die genannten Geräte sind in den Gerätearten C13 und C33 zur Aufstellung in Garagen geeignet.
Gerätearten 833, 833P,853, 853P, C13, C33, C43, C83 und C93: entsprechend Montageanleitung 0020022998 (CZ) und
0020029118 (SK)


